
Rozdělovač: R1 - 102 Chodba

tp = 34,5 [°C]

G = 410,6 [kg/h]

Δp min = 2,95 [kPa]

Č. K spotřebiči L

[m]

A

[m²]

P G

[kg/h]

v

[m/s]

Nast. (P)

[l/min]

Δp (P)

[kPa]

Δp (Z)

[kPa]

1 103 Koupelna 70,6 3,7 100 60,6 0,149 0,90 1,34 0,03

2 104 Pracovna 80,6 8,3 100 / 150 37,1 0,091 0,60 1,88 0,01

3 110 Garáž_b 69,0 9,0 150 / 200 55,1 0,135 0,90 1,51 0,03

4 110 Garáž_a 72,3 10,5 200 44,5 0,109 0,60 1,77 0,02

5 109 Dílna 80,3 10,2 150 / 200 54,8 0,135 0,90 1,18 0,03

6 107 Obývací pokoj_b 92,7 14,3 150 50,7 0,125 0,75 1,01 0,02

7 107 Obývací pokoj_a 88,8 10,1 100 / 150 62,6 0,154 1,05 0,63 0,03

8 107 Obývací pokoj_c 83,4 9,8 150 45,1 0,111 0,75 1,49 0,02
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Tento výkres není projektovou dokumentací ani jí nenahrazuje. Slouží pouze jako návrh možného řešení. 
Provedení prací je nutné konzultovat s projektantem nebo montážní firmou, která zajišťuje projekční služby. 

Provedení prací dle tohoto výkresu bez potvrzení odpovědné osoby je na vlastní nebezpečí.

101 Zádveří +20 °C

Qvým: 115 W

103 Koupelna +24 °C

Qvým: 176 W

107 Obývací pokoj +20 °C

Qvým: 1542 W

105 Tech.m. +20 °C

Qvým: 220 W

104 Pracovna +20 °C

Qvým: 330 W

102 Chodba +20 °C

Qvým: 478 W

109 Dílna +20 °C

Qvým: 406 W

110 Garáž +20 °C

Qvým: 780 W

104 Pracovna

8,25 m² P 100 / 150

105 Tech.m.

5,50 m²

110 Garáž_a

10,52 m² P 200

109 Dílna

10,16 m² P 150 / 200

102 Chodba

10,03 m²

107 Obývací pokoj_a

10,13 m² P 100 / 150

linka

3,53 m²
103 Koupelna

3,69 m² P 100

101 Zádveří

2,88 m²

107 Obývací pokoj_b

14,33 m² P 150

107 Obývací pokoj_c

9,84 m² P 150

110 Garáž_b

8,98 m² P 150 / 200


